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Projekt större simanläggningar

Projektets omfattning 

Projektet omfattade simanläggningarna Mariebad, Mariehamn och Ålands Idrottscenter, Finström. 

Vid inspektionerna av simanläggningarna har ÅMHM kontrollerat bland annat egenkontroll, säkerhetsaspekter, driftsrutiner (reningsverk, städning, ventilation med mera) samt den fysiska anläggningen.

Inspektionsresultat

De inspekterade simanläggningarna håller generellt en hög standard med bra driftsrutiner och kunnig personal. 

Övervakning och arbetsuppgifter

När det gäller bemanning av simanläggningar har Konsumentverket gått ut med riktlinjer som baserar sig på storlek och antal simbassänger. ÅMHM konstaterar att Konsumentverkets riktlinjer inte helt och hållet uppfylls när det gäller bemanning.

Vid en simanläggningen ska det alltid, när allmänheten har tillgång till den finnas en badvakt/livräddare med utbildning för uppgiften inom bassängområdet enligt Konsumentverket.

En badvakts/livräddares uppgift är att övervaka och därför ska vakten inte ha  andra uppgifter som stör övervakningen. Till badvaktens uppgifter hör förutom övervakningen av besökarnas säkerhet även tillsynen över allmän ordning och snygghet (i synnerhet halka), konstruktioner (bl.a. rep, räcken, stänkgaller) och redskapens skick.

Konstruktioner, ventilation och städrutiner

De undersökta simanläggningarna anlitar svenskexpertis gällande ventilationsteknik. Företaget sköter en del av driften och underhållet direkt från Sverige och hjälper till om eventuella driftsproblem uppstår. 

Valet av städkemikalier anpassade för ändamålet är viktigt för att minska vattenreningsbehovet. Detta har simanläggningarna insett och använder endast noggrant utvalda produkter. Den hygieniska aspekten är oerhört viktig i simanläggningar därför finns fastställda städrutiner som specificerar hur ofta de olika utrymmena ska städas. 

Vid genomgång av konstruktioner i simanläggningarna kan det konstateras att de generellt uppfyller de krav som ställs på halkskydd, trappor, ledstänger med mera. 

Vattenrening, kemikalier och provtagning

Reningsverken som renar badvattnet är moderna och håller en hög standard. Kemikaliehanteringen och säkerheten i samband med hanteringen uppfyller kraven. Personalen har tillgång till skyddsutrustning och är insatta i riskerna. Därtill finns relevanta skyddsföreskrifter tillgängliga i kemikalieutrymmena.

Kontrollen av badvattenkvaliteten i simanläggningarna fungerar väl och utförs enligt fastställda scheman och parametrar. De ansvariga är insatta och känner till vilka åtgärder som behöver vidtas vid olika avvikelser. Simanläggningarna hade vid inspektionstillfället de senaste analysresultaten uppsatta på anslagstavlor till allmän kännedom helt i enlighet med lagstiftningen.

Planer och utbildning

Vid genomgång av säkerhetsplaner och planer för exceptionella situationer konstaterades att simanläggningarna inte hade tydliga sammanställda planer. Därför kommer de att behöva förenhetliga och förbättra dokumenteringen. Kunskapen och delar av dokumenteringen finns, men den är inte nedtecknad och sammanställd så att man enkelt kan plocka fram den vid en krissituation. Dessutom är det viktigt att en simanläggning har åtminstone en säkerhetsutbildning och beredskaps övning för de anställda per år. 

Kontrollundersökningsprogrammen ska granskas med fem års intervall. De nuvarande programmen godkändes i januari 2006, därför uppmanas simanläggningarna inkomma med förslag på nytt program.

Brister noterade vid inspektion 

Exempel på brister som konstaterades vid inspektionerna; 

· allmänt underhåll t.ex. rost, smuts på kakel, flagnande färg och begynnande mögel i kakelfogar. 

· ostädade luftventiler.

· ostabilt skyddsräcke runt bastuspis.

· avsaknad av skyddsglas runt lampa.

· uppstickande plåtkant som behövde åtgärdas.

· skriftliga anvisningar för tillkallande av hjälp vid telefon saknades.     

Bakgrund

ÅMHM har i samråd med verksamhetsutövarna bestämt att utföra projekttillsyn på större simanläggningar 2010 istället för 2011. 

För projektinspektionen debiteras ingen separat avgift. Årsavgiften för den regelbundna tillsynen har fastställts i Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetens avgiftstaxa för 2010, beslutad av Ålands landskapsregering den 18 mars 2010 (Dnr S40/07/5/249). Avgiften faktureras årligen i början av påföljande år.

Beslutet justeras omedelbart.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Yvonne Österlund

Magnus Eriksson

Myndighetschef

Miljöskyddsinspektör

Beslutande


Föredragande
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