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Förberedelser:

· Tvätta händerna före provtagning

· Ta bort silar, munstycken etc. före provtagningen

· Låt riktigt kallt vatten rinna några minuter innan provtagningen för att spola bort eventuell smuts i silen eller kranen

· För radonprov bör vattnet rinna i ca 15-30 minuter, eller tills temperaturen ändrar så att man kan utgå ifrån att man bytt ut det vatten som står i ledningarna

· Fyll noggrant i följesedeln

Bakteriologiskt prov (500 ml glas- eller plastflaska)

· Rör inte flaskmynningen eller korkens insida för att undvika bakterieförorening

· Håll i flaskan på mitten och se till att flaskmynningen inte vidrör kranen

· Fyll flaskan till 4/5 av dess volym

· Lämna in provet innan kl. 14 samma dag som provet är taget
Kemiskt prov (1000 ml plastflaska)

· Rör inte flaskmynningen eller korkens insida för att undvika förorening

· Fyll hela provflaskan med vatten 

· Lämna in provet innan kl. 12 samma dag som provet är taget

Radon (1000 ml glasflaska) 

· Vattnet ska rinna i en liten stråle, dock utan att strålen bryts

· Håll provtagningsflaskan nära kranen och fyll flaskan långsamt. Vattnet ska rinna längs provtagningsflaskans vägg för att undvika luftning av vattnet

· Fyll flaskan helt så att det inte finns någon luft kvar när locket sätts på. Ingen luftficka får finnas i flaskan, eftersom radon är en gas som riskerar vandra över i luftfasen

· Tillslut flaskan så fort som möjligt

Hantering och inlämning av prov

· Vattenproven bör inlämnas snarast möjligt efter provtagningen. Proven bör nå laboratoriet samma dag som de är tagna, dock allra senast inom 24 timmar

· Provet ska förvaras kallt (får ej frysa) efter provtagningen. Om transporttiden överstiger 4 timmar ska provet kylas under transporten. Sommartid bör provet kylas även under kortare transporter

· Om nitritanalys önskas bör analysen påbörjas vid laboratoriet inom 5 timmar efter provtagningen

Oanvända provflaskor återlämnas till laboratoriet.

Provsvar sänds till adressen Ni uppgivit. Muntliga provsvar kan ges per telefon till provets ägare på telefontiden 8-9 och 13-14, tel: 328 80 (växel).

BOKA TID FÖR INLÄMNING AV PROV!
PROVTAGNINGSANVISNINGAR





Om brunnen är nyanlagd ska provet tas efter några veckors normal användning, alternativt bör vattnet omsättas några gånger innan provtagning. 


Om Ni önskar analysera radon är det mycket viktigt att vattenomsättningen är god eller att hela vattenvolymen omsätts innan provtagning. 


Tag provet från den kran som används mest i fastigheten (oftast kökskranen). 


Laboratoriets egna provflaskor ska användas, dessa kan hämtas från laboratoriet vardagar kl. 8-15:30.


Boka tid för inlämning av prov.
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